OPERATING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE OPERACION I MELTRIC
60 A with Drawplates / 60 A con Placas'De Cierre Con Los Dedos  #comeanr o manccuat eueemic

CONNECTION CONECTAR
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Align  Aligner Insert Insérer Twist Tourner Squeeze Serrer
Line up Aligner les Insert plug Insérer la prise Rotate plug  Tourner la prise 30° Squeeze Serrer tirettes
red dots points rouges into receptacle  dans le réceptacle clockwise vers la droite drawplates jusqu’a ce que

about 30° until the pawl le bouton
latches s’enclenche

DISCONNECTION DESCONECTAR

Press Presser Twist Tourner Remove Retirer Close Fermer
Press pawlto Presser le bouton Rotate plug Tourner la prise 30° Pull the plug  Retirer la prise du Push lid Fermer le capot de
eject the plug d’éjection counterclockwise  vers la gauche straight out from réceptacle until it latches protection jusqu’a

about 30° the receptacle enclenchement
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